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Parnstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach dziafajac na podstawie:
— art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Parfistwowej Inspekcji Sanitarnej
(t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 195)
— art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 2028)
— § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
po rozpatrzeniu wynikdow badan probek wody pobranych do badad w okresie
od 1 lipca do 30 wrzesnia 2021r. zawartych w sprawozdaniach z badan, przekazuje okresowa
oceng jakosci wody dot. wodociggéw zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wode
zlokalizowanych na terenie Gminy Brojce.

Zalacznik:
1. Okresowa ocena jakosci wody dla Gminy Brojce za IIT kwartat 2021r.

Otrzymuja:
1. Adresat (e-PUAP)
2. A/a
Wystano dnia .....cccveeevnnnennee

#Informujemy, ze Administratorem Danych Osobowych jest Zachodniopomorski Paristwowy Wojewddzki Inspektor Senitarny z siedzibg przy
ul. Spedytorskiej 6/7, 70-632 Szczecin. Kozda osoba przesylajge wiadomos¢ zawierajgeq jej dane osobowe drogg elektroniczng ma prawo
dostepu do tych danych, zqdania ich usuniecia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania w zwigzku
z jej szczegéing sytuacjq. Przesylone dane bedq przetwarzane wylqeznie w zakresie i celu niezbednym do udzielenia odpowiedzi.”
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OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY
DLA GMINY BROJCE
W Il KWARTALE 2021r.

Mieszkaricy Gminy Brojce zaopatrywani s3 w wode przeznaczong do spozycia
przez ludzi pochodzacy z 12 wodociggow administrowanych przez Przedsiebiorstwo Ustug Wodnych
i Sanitarnych Sp. z 0. 0. w Nowogardzie, ul. 3-go Maja 14/2.

W Il kwartale 2021r. w ramach kontroli urzedowej prowadzonej przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach dotyczacej monitoringu jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi pobrano 7 prébek wody do badan fizykochemicznych
i 7 probek wody do badan mikrobiologicznych w zakresie Monitoringu Kontrolnego. Pobrano 4
probki wody do badan fizykochemicznych i 4 prébki wody do badan mikrobiologicznych w zakresie
Monitoringu Przeglagdowego. Dodatkowo pobrano 2 probki wody do badan mikrobiologicznych
z zakresie Monitoringu Kontrolnego z zwigzku z interwencja.

Natomiast w ramach wewnetrznej kontroli jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi prowadzone]j przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne pobrano 8 prébek wody do
badan fizykochemicznych i 8 prébek wody do badar mikrobiologicznych w zakresie Monitoringu
Kontrolnego.

Probki wody pobierane byty w wyznaczonych punktach poboru wody zgodnie

z zatwierdzonymi harmonogramami poboru probek wody do spozycia przez ludzi na 2021r.

Po przeanalizowaniu wynikdw badan, probek wody pobranych w ramach kontroli urzedowej
i wewnetrzne] w okresie od 1 lipca do 30 wrze$nia 2021r. stwierdzono, ze jakos$¢ wody na
poszczegolnych wodociagach przedstawiata sie nastepujaco:

- Tabela nr 1 Ocena jakosci wody na ternie gminy Brojce

OCENA JAKOSCI WODY DO SPOZYCIA Z WODOCIAGOW NA TERENIE GMINY BROJCE
ZA OKRES OD 01.07.2021R. DO 30.09.2021R.

—_ Przedsiebiorstwa
PIS Monit i i
Kontorzllr?yr/mg Wodociggowe § I'Jztlaiama
Nazwa Przegladowy Monitoring Jakosc wody na | Przekro- Pzrﬁj;:sngg Dziatania
) Kontrolny/Przegladowy dzief czony & Przedsiebiorstw
Wodociagu — —— Inspektora .
llos¢ prob llos¢ prob 30.09.2021r. parametr T wodociggowych
flzykc.)— mlkrolblo- ﬂzykc?- mIkE'O.blO- w Gryficach
chemia logia chemia logia
it 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 13
MK | MP| MK | MP | MK | MP| MK | MP
7 4 9 4 8 0 8 0
1.Cieszyce i
¥ 0 1 0 1 2 0 2 0 odpowm.da nie dot. nie dot. nie dot.
wymaganiom
2.Kietpino .
B 1 0 1 0 1 0 1 0 o,dpowm_da nie dot. nie dot. nie dot.
wymaganiom
3.Pruszcz iad
1 0 1 0 1 0 1 0 odpoma_ 2 nie dot. nie dot. nie dot.
wymaganiom
4.Darzewo i
W 1lol1|lo]lolo]|o] o e nie dot. nie dot.
wymaganiom
5.Tgpadh i
apadly 0 1 2 3 0 0 0 0 odpowwa.da nie dot. nie dot. nie dot.
wymaganiom




.Motst i
i iatsiayg 1]lo|l1|lolo|lo]|lo] o Brigewidds nie dot. nie dot. nie dot.
wymaganiom
7.D t ,
Higomea 1 o1 ]o|lalo| 1| o | odrowada | nie dot. nie dot.
wymaganiom
8-Uniestowo o|1|lo|1|o0o|lolo] o pipowlada | . o, nie dot. nie dot.
. wymaganiom
9.Bielikowo i
1 0 1 0 0 0 0 0 OdeWla.da nie dot. nie dot. nie dot.
wymaganiom
10.Grad i
% 0 0 0 0 il 0 1 0 odpowm.da nie dot. nie dot. nie dot.
wymaganiom
11. keci i :
1.Smajecine 0 1 0 1 1 0 1 0 odpoma.da nie dot. nie dot. nie dot.
wymaganiom
12.tat i
atno 1 0 1 0 1 0 1 0 odpowm.da nie dot. nie dot. nie dot.
wymaganiom

Objasnienia:

MK- Monitoring Kontrolny badania w zakresie: liczba bakterii grupy coli, liczha bakterii Escherichia
coli, ogélna liczba mikroorganizméw w temp. 222C po 72 h, metnos$¢, barwa, zapach, smak, pH,
przewodnosé wtasciwa,

MP— Manitoring Przeglagdowy badania w zakresie: liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii

Escherichia coli, liczba Enterokokéw katowych, ogdlna liczba mikroorganizmdw w temp. 222C
po 72 h, metnos¢, barwa, zapach, smak, pH, przewodnos$¢ wtasciwa, jon amonowy, azotyny,
azotany, zelazo, mangan, chlorki, twardos$¢ ogolna, utlenialnosé¢, glin, fluorki, miedz, otdw,
kadm, nikiel, chrom, siarczany, arsen, selen, antymon, rte¢, séd, XTHM, 1,2 dichloroetan,
Z Trichloroetanu i tetrachloroetenu, Benzo(a)piren, ZWWA, a-HCH, HCB, B-HCH, y-HCH, 6-HCH,
heptachlor, aldryna, epoksyd heptachloru, chlordan, dieldryna, op DDT, pp DDT, endryna,
Z Pestycydow, cyjanki, bor, benzen

W Il kwartale 2021r. na terenie Gminy Brojce w 40 probkach wody badanych w zakresie

mikrobiologicznym i fizykochemicznym w ramach Monitoringu Kontrolnego i Przegladowego przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach oraz Przedsiebiorstwo Ustug

Wodnych i

Sanitarnych w Nowogardzie zgodnie z przedstawionym powyzej zestawieniem

tabelarycznym jakos¢ wody odpowiadata wymaganiom okreslonym w zatgczniku 1 do rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017r. poz., 2294).




