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OBSZAROWA OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONE]J
DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE
GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

W roku 2020 mieszkaricy gminy Brojce zaopatrywani byli w wode przeznaczong do spozycia pochodzaca
z 12 wodociggéw, ktére dostarczaly wode do 19 miejscowosci zamieszkatych przez 4325 mieszkaricow.
W miejscowoéci Karwin zamieszkale] przez 48 mieszkarncow korzystano z wody ze studni przydomowej. Jakos¢
wody ze studni nie podlega ustawowemu obowigzkowi monitoringu jakosci wody.

1. Producenci wody:

Na terenie gminy Brojce woda przeznaczona do spoizycia przez ludzi produkowana byta przez

Przedsiebiorstwo Ustug Wodnych i Sanitarnych Sp. z o .o0. ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard

2. Wielkoé¢ produkeji wody, liczba ludnosci zaopatrywanej w wode.

Na terenie Gminy Brojce w 2020 r. wielkos¢ produkgji, liczba ludnosci zaopatrywanej z danego wodociggu

oraz obstugiwane miejscowosci przedstawiata sie nastepujgco:

L.p. Nazwa wodociggu Miejscowosci Wielkosé Liczba ludnosci
3 ' produkcji wody zaopatrywane;j
m3/doba w wode
1. | Cieszyce Cieszyce, Brojce, Strzykocin 239,69 1380
2. Pruszcz Pruszcz, Przybiernowo 61,81 980
3.I Dargostaw Dargostaw 28,65 271
4, | Kietpino Kietpino, Raciborow 37.10 287
5. | Bielikowo Bielikowo, Zukowo 31,01 399
6. Darzewo Darzewo 26,62 332
7. Uniestowo Uniestowo 14,88 62
8. | Moistowo Motstowo, Motstéwko 15,23 125
9. Grad Grad 3,77 45
10 Tapadty Tapadly, Stotgz 31;74 291
11. Smokecino Smokecino 9,11 103
12. | tatno tatno 13,48 50

3. Jakos¢ wody, sposéb jej uzdatniania i dezynfekcji:

Kontrola jakoéci wody w wodociagach na terenie gminy Brojce w 2020 r. realizowana byfa przez:

— Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach w ramach kontroli urzedowej

w laboratorium Panstwowej Inspekcji Sanitarnej;




— Przedsigbiorstwo Ustug Wodnych i Sanitarnych Sp. z 0. o. w Nowogardzie, badania jakosci wody
w ramach kontroli wewnetrznej wykonywane byty w laboratorium o udokumentowanym systerhie
jakoéci  prowadzonych  badan, zatwierdzonym przez Parstwowa Inspekcje Sanitarng
tj. Laboratorium Przedsigbiorstwa Ustug Wodnych i Sanitarnych Sp. z 0. 0., ul. Bohateréw Warszavyy 34,
72-200 Nowogard posiadajgcym akredytacje Panstwowego Centrum Akredytacji
w Warszawie AB 828.

W ramach nadzoru sanitarnego oraz wewnetrznej kontroli jakosci wody w 2020 roku pobrano
do badan laboratoryjnych 109 prébek wody w ramach Monitoringu Kontrolnego oraz 35 probek
wody w ramach Monitoringu Przegladowego. Prébki wody pobierane byty zgodnie z ustalonymi
harmonogramami  poboru prébek wody w wodociggach na 2020 r. oraz po przeprowadzonych
dziataniach naprawczych. Badania obejmowaty nastepujace parametry: !

— Monitoring Kontrolny (parametry grupy A) - liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, ogolna
liczba mikroorganizméw w temp. 22°C po 72 h, metno$¢, barwa, zapach, smak, pH, przewodno$é
wiasciwa; |

= Monitoring Przegladowy (parametry grupy B) - liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, liczba
Enterokokéw katowych, ogdlna liczha mikroorganizméw w temp. 22°C po 72 h, metnosc, barwa,
zapach, smak, pH, przewodnos$¢ wiasciwa, jon amonowy, azotyny, azotany, zelazo, mangan, chlorki,
twardos¢ ogélna, utlenialnos¢, glin, fluorki, miedz, otéw, kadm, nikiel, chrom, siarczany, arsen, selen;
antymon, rtg¢, sod, XTHM, 1,2 dichloroetan, I Trichloroetanu i tetrachloroetenu, Benzo(a)piren, ZWWA,
0-HCH, HCB, B-HCH, y-HCH, 8-HCH, heptachlor, aldryna, epoksyd heptachloru, chlordan, dieldryna, op
DDT, pp DDT, endryna, X Pestycyddw, cyjanki, bor, benzen.

Na dzier 31.12.2020 r. jakos¢ wody na wszystkich wodociggach odpowiadata wymaganiom okreslonym
w zafaczniku 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz., 2294).

Na terenie gminy Brojce wodociggi zbiorowego zaopatrzenia w wode oparte sg na wodzie
podziemnej ujmowanej ze studni wierconych. Woda surowa ze studni gltebinowych poddawana
byta- procesowi uzdatniania, ktére polegalo na napowietrzaniu wody przy uzyciu sprezarki
i aeratora, w ktéorym mieszana jest woda surowa z tlenem, a nastgpnie mieszanina przepuszczana
byta przez filtry zwirowe zamkniete. Tak uzdatniona woda trafiala do hydrofora, a nastepnie
do sieci wodociggowej.

4. Przekroczenia wartosci dopuszczalnych parametréw jakosci wody

Na terenie gminy Brojce w 4 wodociggach (Cieszyce, Molstowo, Grad, Smokecino) w 2020 roku nie
stwierd_zono,przekroczer'l parametrow mikrobiologicznych i fizykochemicznych w wodzie dostarczanej
konsumentom. W pozostatych 8 wodociggach (Uniestowo, Tapaly, Darzewo, Dargostaw, tatno, Pruszcz,
Kietpino Bielikowo) stwierdzono podwyzszong wartos¢ nastgpujgcych parametréw fizykochemicznych:

Metnos¢ — najwyisza dopuszczalna warto$é metrioéci  zgodnie rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz., 2294) zostata ustalona jako akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian,
zalecany zakres wartosci do 1NTU. Podwyzszona metnosé¢ moze by¢ spowodowana obecnoécig w niej
gliny, itow, zwigzkéw zelaza, manganu, substancji humusowych i mikroorganizméw - czastek organicznych
i mineralnych zawieszonych koloidalnie. Zawiesiny powodujace metno$¢ wody mogg w istotny sposéb
ogranicza¢ skutecznoé¢ dezynfekcji, zapewniajac ochrong mikroorganizmom. Widoczne zmetnienie wody
moze miec takze negatywny wptyw na jej akceptowalnos¢ przez konsumentéw. Metnos¢ sama w sobie
{(np. wynikajgca z zawartoéci substancji mineralnych w wodach podziemnych) nie zawsze stanowi
zagrozenie dla zdrowia. Jest ona wainym wskaznikiem potencjalnej obecnosci zanieczyszczen, ktdre
mogtyby mie¢ wptyw na zdrowie.

Mangan- najwyzsza dopuszczalna warto$é manganu zgodnie rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz., 2294) zostata ustalona na poziomie 50 pg /I. Dopuszczalne stezenie manganu okreélone zostato
z uwagi na potrzebe zapewnienia odpowiedniej jakoéci wody. Podwyiszona zawarto$¢ manganu moie
mie¢ wplyw na pogorszenie wtasciwosci organoleptycznych wody, ktéra z uwagi na zmiane barwy
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i metnosci oraz metaliczny posmak moze budzi¢ uzasadnione zastrzezenia konsumentéw. Wg Swiatowej
Organizacji Zdrowia (WHO), spozycie manganu w iloéciach 8-9 mg/dobe nie wplywa negatywnie na
zdrowie. Gtownym Zrédtem manganu dla organizmu czfowieka jest zywnoéé, a dobowe spozycie tego
|pierW|astka waha sie w granicach 2-10 mg. Z uwagi na to, ze woda nie jest gféwnym Zrédtem manganu w
diecie oraz przyjmujac margines bezpieczenstwa ustalono, ze w petni bezpieczne dla zdrowia ludzi
stezenie manganu w wodzie przeznaczonej do spozycia wynosi 0,4 mg/l. Podwyzszone stezenie manganu
w wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi nie stwarzato zagrozenia dla zdrowia ludzi, przyczynito sie
natomiast do niepozadanych zmian wlaéciwosci organoleptycznych wody negatywnie przyjmowanych
przez konsumentéw.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach pomimo stwierdzenia w niektérych prébkach
wody parametréw w stezeniach wyzszych od dopuszczalnych, po analizie wynikéw badan jakosci WOdy,
elementow ryzyka zdrowotnego i czasu wystepowania przekroczeri na podstawie wytycznych Swiatowej
Orgamzacp Zdrowia (WHO), nie stwierdza istotnych zagrozeni dla zdrowia mieszkaricéw gminy Brojce
korzystajacych z wody dostarczanej przez Przedsiebiorstwo Ustug Wodnych i Sanitarnych Sp. z 0.0.
w Nowogardzie. '

5. Zgloszenia reakcji niepozadanych zwiazanych ze spozyciem wody na terenie gminy Brojce

W roku 2020 do siedziby Paristwowego Powiatowego Inspektor Sanitarny w Gryficach nie wptynefa zadna
mformaqa o niepozgdanych reakcjach zwigzanych ze spoiyciem wody z wodociggdow zaopatrzenia
zbiorowego zlokalizowanych na terenie gminy Brojce. Nie odnotowat réwniez zachorowan wodo-
zaleznych o potwierdzonej etiologii.

6. Prl‘owadzone postepowanie administracyjne

W roku 2020 w zwigzku ze stwierdzonymi przekroczeniami parametréw fizykochemicznych Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach w odniesieniu do administratora wodociggow
tj. Przedsiebiorstwo Ustug Wodnych i Sanitarnych Sp. z 0. o. w Nowogardzie wszczat postepowania
administracyjne oraz wydat 2 decyzje o warunkowej przydatnoéci wody do spozycia i 6 decyzji - rachunkdw
(za badanie prébek wody przeprowadzone przez Parnstwowg Inspekcje Sanitarng w zakresie parametru,
W ktérych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartoéci). Na terenie gminy Brojce w 2020 r.
p:rowadzone postepowanie administracyjne dotyczyto nastepujacych wodociagdw:

— Wodociag Dargostaw

w probce wody pobranej w ramach urzedowej kontroli w dniu 12.05.2020 r. na Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Dargostaw stwierdzono podwyiszong metnos¢ wody tj. 1,5 NTU (sprawozdanie z badan
Nr F-CHW/427/20 z dnia 15.05.2020 r.). W zwigzku z powyiszym w dniu 18.05.2020r. wobec
administratora wodociggu wszczeto postepowanie administracyjne znak N.HK.700.69.2020. Zarzadca
wodociggu podjat natychmiast dziatania naprawcze polegajace na ptukaniu filtrow oraz sieci wodociggowej,
ktére jednak nie doprowadzily do poprawy jakosci wody. W prébce wody pobranej w dniu 01.06.2020r.
w ramach wewnetrznej kontroli sprawdzajgcej stwierdzono podwyzszona metno$¢ wody tj. 4,6 NTU
{sprawozdanie z badari Nr LB/W/1214/2020 z dnia 01.06.2020 r.). Z uwagi na brak poprawy jakosci wody
na wodociggu Dargostaw w dniu 16.06.2020 r. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach
wydai decyzje administracyjna znak: N.HK.700.69.2020 stwierdzajaca warunkowa przydatnos¢ wody
do spozycia z terminem do dnia 10.07.2020 r. . Zarzgdca wodociggu przeprowadzit ponownie dziatania
naprawcze oraz pobrat do badan laboratoryjnych probke na sieci wodociggu Dargostaw. Analiza wyniku
ujetego w przestanym przez zarzadce sprawozdaniu z badari Nr LB/W/1562/2020 z dnia 26.06.2020 r.
dot. prébki wody pobranej w dniu 25.06.2020r. tj. 0,46 NTU wykazata, ze jakos¢ wody w zakresie metnosci
odpowiada wymaganiom. . Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach w dniu 01.07.2020 r.
wystosowat pismo informujace o wykonaniu obowigzku natozonego decyzja administracyjna.

— Wodociag Uniestowo
w probce wody pobranej w ramach urzedowej kontroli w dniu 12.05.2020 r. na Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Uniestowo stwierdzono podwyzszong metnosé wody tj. 1,3 NTU (sprawozdanie z badan
er F-CHW/425/20 z dnia 15.05.2020 r.). W zwigzku z powyiszym w dniu 18.05.2020 r. wohec
administratora wodociggu wszczeto postepowanie administracyjne znak: N.HK.700.70.2020. Zarzadca
wodociagu podjat natychmiast dziatania naprawcze polegajace na ptukaniu filtréw oraz sieci wodociggowej
oraz przedstawit prawidtowy wynik badania prébki wody pobranej w ramach kontroli wewnegtrznej na sieci
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wodociggu Uniestowo tj. 0,64 NTU (sprawozdanie z badad Nr LB/W/1213/2020 z dnia 05.06.2020 r.).
Na podstawie przediozonego wyniku Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach w dniu 10.06.2020 r.
wydat decyzje umarzajagcg wszczete postepowanie administracyjne znak: N.HK.700.70.2020 z ' dnia
18.05.2020r.

Wodoaciag Kielpino

w probce wody pobranej w ramach urzedowej kontroli w dniu 12.05.2020 r. na Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Kietpino stwierdzono podwyiszong metnosé wody tj. 8,4 NTU (sprawozdanie z badar
Nr F-CHW/421/20 z dnia 15.05.2020 r.). W zwigzku z powyiszym w dniu 18.05.2020 r. wobec
administratora wodociggu wszczeto postepowanie administracyjne znak: N.HK.700.71.2020. Zarzadca
wodociggu podjgt natychmiast dziatania naprawcze polegajgce na ptukaniu filtréw oraz sieci wodociagowej
oraz przedstawit prawidtowy wynik badania prébki wody pobranej w ramach kontroli wewnetrznej na sieci
wodociggu Kietpino tj. 0,18 NTU (sprawozdanie z badafi Nr LB/W/1209/2020 z dnia 05.06.2020 r.).
Na podstawie przedtozonego wyniku Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach w dniu 10.06.2020 r.
wydat decyzje umarzajagcq wszczete postepowanie administracyjne znak: N.HK.700.71.2020 z dnia
18.05.2020r.

Wodociagg Darzewo

w prébce wody pobranej w ramach wewnetrznej kontroli w dniu 01.06.2020 r. na sieci wodociggu Darzewo
stwierdzono podwyiszong metnos¢ wody tj. 2,3 NTU (sprawozdanie z badari Nr LB/W/1212/2020 z dnia
05.06.2020 r.). W zwigzku z powyiszym w dniu 15.06.2020 r. wobec administratora wodociggu wszczeto
postgpowanie administracyjne znak: HK.9020.1.13.2020. Zarzadca wodociggu podijat natychmiast dziatania
naprawcze polegajace na ptukaniu filtréw oraz sieci wodociggowe] oraz przedstawit prawidfowy wynik
badania probki wody pobranej w ramach kontroli wewngtrznej na sieci wodociggu Darzewo tj. 0,25 NTU
(sprawozdanie z badarn Nr LB/W/1561/2020 z dnia 26.06.2020 r.). Na podstawie przediozonego wyniku
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach w dniu 01.07.2020 r. wydat decyzje umarzajagca wszczete
postepowanie administracyjne znak: HK.9020.1.13.2020 z dnia 15.06.2020r.

Wodociag Bielikowo ‘

w ‘probce wody pobranej w ramach wewnetrznej kontroli w dniu 01.06.2020 r. na sieci wodociggu
Bielikowo stwierdzono podwyiszong metno$¢ wody tj. 2,3 NTU oraz podwyiszong zawartoéé zelaza
tj. 769 pg/ | i manganu tj. 109 pg/l (sprawozdanie z badari Nr LB/W/1215/2020 z dnia 22.06.2020 r.).
W zwigzku z powyzszym w dniu 01.07.2020r. wobec administratora wodociggu wszczeto postepowanie
administracyjne znak: HK.700.67.2020. Zarzadca wodociagu podjat natychmiast dziatania naprawcze
polegajace na ptukaniu filtréw oraz sieci wodociggowej oraz przystat wyniki badan, ktére wskazujg
na prawidtowa jako$¢ wody pod wzgledem metnoéci tj. 0,91 NTU oraz zelaza tj. 54 pg / I, natomiast
w dalszym ciggu podwyiszona jest zawarto$¢ manganu tj. 85 pg / | (sprawozdanie Nr LB/W/1672/2020
z dnia 08.07.2020 r.). Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w dniu 28.07.2020 r wydat decyzje
stwierdzajgca warunkowa przydatnoéé wody do spozycia z wodociagi Bielikowo w terminie do 27.08.2020 r.
okreslajagc dopuszczalng warto$¢ manganu na poziomie 109 ug/l oraz wydat decyzje umarzajaca
postepowanie administracyjne znak: HK.700.67.2020 dot. parametréw metnosé i zelazo. Z uwagi na brak
poprawy jakosci wody pomimo prowadzonych dziataii naprawczych , probce wody pobranej na sieci
wodociggu Bielikowo stwierdzono zawarto$¢ manganu na poziomie 94 pg/l (sprawozdanie z badan
LB/W/2233/2020 z dnia 27.08.2020 r.). w dniu 27.08.2020r. Przedsigbiorstwo Ustug Wodnych i Sanitarnych
Sp. z 0. 0. w Nowogardzie zwrdcito sie z prosba o prolongate terminu wykonania ww. decyzji. Parfistwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny przychylit sie do wniosku i wydat decyzje przedtuzajgcg termin do dnia
11.09.2020 r. W dniu 10.09.2020 r. Przedsigbiorstwo Ustug Wodnych i Sanitarnych Sp. z 0. 0. Nowogard
ponownie zwrécito sig z prosba o prolongate terminu decyzji do dnia 30.09.2020r, motywujgc to
zaplanowanym otwarciem dwéch filtréw w celu oceny jakosci ztoza. Ponownie zostata przedtuzona decyzja
do dnia 30.09.2020 r. Strona w dniu 30.09.2020 r. w zwigzku z planowanym przeprowadzeniem ,kapieli”
2161 filtracyjnych nadmanganianem potasu ponownie zwrdcita sig z wnioskiem o prolongate terminu decyzji
do dnia 31.10.2020 r. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach przychylit sie do wniosku
strony i przediuzyt termin warunkowej przydatnosci wody do spozycia do dnia 31.10.2020r. W zwigzku
z utrzymujacy sie podwyiszong zawartoscig manganu w dniu 30.10.2020 r. Strona ponownie zwrdcita sie
z proshg o prolongate terminu warunkowego dopuszczenia wody do spozycia do dnia 20.11.2020 r. Po
kolejnych dziataniach naprawczych w dniu 20.11.2020 r. zostata pobrana prébka wody do badar
laboratoryjnych w zakresie manganu (sprawozdanie z badari Nr LB/W/3167/2020 z dnia 20.11.2020 r.) -
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wynik 44 pg/l prawidfowy. W dniu 25.11.2020 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wystosowat
pismo z informacjg o wykonaniu obowigzkow decyzji administracyjnej znak N.HK.700.67.2020 z dnia
28.07.2020r.

— Wodociag Pruszcz

w probce wody pobranej w ramach urzedowej kontroli w dniu 22.09.2020 r. na sieci wodociggu Pruszcz/
Przybiernowo, ul. Wiejska 17 stwierdzono podwyiszong metno$¢ wody tj: 1,8 NTU (sprawozdanie z badan
Nr F-CHW/1061/20 z dnia 24.09.2020 r). w zwigzkuy ¥ powyzszym w dniu 28.09.2020 r. wobec
administratora wodociggu wszczeto postepowanie administracyjne znak: HK.9020.1.304.2020. Zarzadca
wodociggu podjat natychmiast dziatania naprawcze polegajace na ptukaniu filtréw oraz sieci wodociggowe;]
oraz przedstawit prawidtowy wynik badania prébki wody pobranej w ramach kontroli wewnetrznej na sieci
wodociggu Pruszcz/ Przybiernowo, ul. Wiejska 17 tj. 0,86 NTU (sprawozdanie z badar Nr LB/W/2810/2020
z dnia 19.10.2020 r.). Na podstawie przedfozonego wyniku Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach
w dniu 26.10.2020 r. wydat decyzje umarzajaca wszczgte postepowanie administracyjne znak:
HK.9020.1.304.2020 z dnia 28.09.2020r.

— Wodociag tatno

w prébce wody pobranej w ramach urzedowej kontroli w dniu 02.11.2020 r. na sieci wodociggu tatno/
tatno 1, studzienka stwierdzono podwyzszong metnos¢ wody tj. 1,2 NTU (sprawozdanie z badan
Nr F-CHW/1228/20 z dnia 05.11.2020 r.). W zwigzku z powyzszym w dniu 10.11.2020 r. wobec
administratora wodociggu wszczeto postepowanie administracyjne znak: HK.9020.1.338.2020. Zarzadca
wodociggu podjat natychmiast dziatania naprawcze polegajace na ptukaniu filtréw oraz sieci wodociggowej
oraz przedstawit prawidfowy wynik badania prébki wody pobranej w ramach kontroli wewnetrznej na sieci
wodociggu tatno/ tatno 1, studzienka tj. 0,97 NTU (sprawozdanie z badan Nr LB/W/3166/2020 z dnia
25.11.2020 r.). Na podstawie przedtozonego wyniku Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach w dniu
26.11.2020 r. wydat decyzje umarzajgca wszczete postepowanie administracyjne znak: HK.9020.1.338.2020
z dnia 10.11.2020r. | '

— Wodociag Tapadiy

w probce wody pobranej w ramach urzedowej kontroli w dniu 02.11.2020 r. na Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Tapadly stwierdzono podwyzszong metnoéé wody tj. 1,6 NTU (sprawozdanie z badan
Nr F-CHW/1218/20 z dnia 05.11.2020 r.). W zwiazku z powyiszym w dniu 10.11.2020 r. wobec
administratora wodociggu wszczeto postepowanie administracyjne znak: HK.9020.1.333.2020. Zarzadca
wodociggu podjat natychmiast dziatania naprawcze polegajgce na ptukaniu filtréw oraz sieci wodociggowej
oraz przedstawit prawidtowy wynik badania prébki wody pobranej w ramach kontroli wewnetrznej na
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowoéci Tapadty tj. 0,95 NTU (sprawozdanie z badari Nr LB/W/3168/2020
z dnia 25.11.2020 r.). Na podstawie przedfozonego wyniku Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach
w dniu 26.11.2020 r. wydat decyzje umarzajagcy wszczete postepowanie administracyjne znak:
HK.5020.1.333.2020 z dnia 10.11.2020r,

7. Dziatania naprawcze prowadzone przez przedsigbiorstwa wodociggowe.

W celu zapewnienia jakosci wody przeznaczonej do spozycia zgodnej z wymaganiami rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w spawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 r., poz. 2294) Przedsigbiorstwo Ustug Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie, prowadzito:

— ptukanie sieci wodociggowej, ‘

— ptukanie filtréw,

= czedciowa wymiane zfoza,

— dezynfekcje studni oraz sieci wodociggowej,

—  nkapiele” zt6z filtracyjnych nadmanganianem sodu,

— badanie jakoéci wody po przeprowadzonych dziataniach naprawczych.




